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NOTAS:

1. AS TUBULALCOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCCAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

2. AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;
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CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAGCOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m3h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
FABRICAGAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTAGAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA;
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8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000
LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA,;

10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURAGAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEGAS COM BUCHA DE LATAO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUGAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

17. TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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ISOMETRICO - LACTARIO/HIGIENIZACAO

@ ESC.: 1/25

LEGENDA DE AGUA
SIMBOLOGIA DECRIC AO
TUBULAGAO PARA AGUA FRIA
ﬂ HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA
BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQ
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
ﬁ INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:

1.

AS TUBULALGCOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCGAOQ E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. 0S REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

5. O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h¥/h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO);

6. AS TUBULACOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES:

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m%h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
FABRICACAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTACAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA:

8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000
LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;

10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO);

11. TODA FURACAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGCAO DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICACOES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUCAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

17. TODA A TUBULACAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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LEGENDADE AGUA
SIMBOLOGIA DECRIC AO
TUBULAGAO PARA AGUA FRIA
ﬂ HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA
BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQ
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
ﬁ INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:

1. AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCGAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

2. AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

5. O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h%h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE

DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m¥h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.

FABRICAGAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTACAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA,;
8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000

LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIiVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;
10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURAGAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO

FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;
12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;
13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;
14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA,;
15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUGAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
17. TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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LEGENDADE AGUA
SIMBOLOGIA DECRIC AO
TUBULAGAO PARA AGUA FRIA
ﬂ HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA
BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQ
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
ﬁ INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:

AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCGAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. 0S REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

5. O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h¥/h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO);

6. AS TUBULACOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES:

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m%h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
FABRICACAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTACAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA:

8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000
LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;

10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURACAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGCAO DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICACOES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUCAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

17. TODA A TUBULACAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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ISOMETRICO - SANITARIO FEMININO
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ISOMETRICO - SANITARIO MASCULINO

L. SEM ESCALA

LEGENDADE AGUA
SIMBOLOGIA DECRIC AO
TUBULAGAO PARA AGUA FRIA
ﬂ HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA
BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQ
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
ﬁ INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:

1.

AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCGAOQ E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. OSREGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

5. O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h¥/h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m¥h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
FABRICAGAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTAGAQ SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA;

8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000
LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;

10. O RESERVATORIO D’AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURAGAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAQ DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICACOES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISIGAO DAS LOUGAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

17. TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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ISO 3 - CRECHE Ill (2 a 4 anos)

VENTILAGAO C/ TELA DE PROTEGAO

RESERVATORIO SUPERIOR 10.000 LITROS

h aproximada = 210 centimetros

VENEZIANA METALICA CEGA

ELEMENTO DECORATIVO

FUNDO

PLATAFORMA METALICA DE ACESSO

PORTA DE ACESSO AO RESERVATORIO
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1ISO 6 - SANITARIO ADULTO P.N.E FEM.

ESC.: 1/25

ELEMENTO DECORATIVO

RESERVATORIO INFERIOR 15.000 LITROS

h aproximada = 310 centimetros

FUNDO

ALIMENTACAO - @25

CONSUMO -|VER PROJETO DE INSTALAGAO HIDRAULIGA

CASA DE BOMBAS

% @250 g
ACESSO MANUTENGAO
j i FECHAMENTO METALICO
= _
NIVEL D'AGUA
250
ﬁ g
=)
N
NIVEL 02
LIMPEZA - @60
3
RG
_ g
N
| ¥
2
NIVEL D'AGUA S
BOIA S
L
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o
™
2300
NIVEL 01 |
B RG
=z~ LIMPEZA - @60
w 3
@40
ADAPTADOR DE
TRANSICAO - @40x@1 1/4"

LEGENDA DE AGUA
SIMBOLOGIA DECRIC AO
TUBULAGAO PARA AGUA FRIA
ﬂ HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA
BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQ
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
ﬁ INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:

1.

AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO E DAS LINHAS DE
SUCGAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

02 BOMBAS THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE

POTENCIA - 3/4 CV
Hman=15mca
Q=5m¢h
MONO-ESTAGIO
TRIFASICOS,60 Hz.
380/220V OU 220/127V

DET. RESERVATORIO D'AGUA

N SEM ESCALA

4. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

5. O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 hh,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m*/h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
FABRICACAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTAGAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA;

8. A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000
LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;

10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURAGAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEGAS COM BUCHA DE LATAO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

14. LOUGAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUGAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

17. TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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LEGENDA DE AGUA

SIMBOLOGIA

DECRICAO

TUBULAGAO PARA AGUA FRIA

>

HIDROMETRO GERAL DE ENTRADA

BB BEBEDOURO
LV LAVATORIO
FP FILTRO DE PAREDE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA
VS VASO SANITARIO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PC PIA DE COZINHA
DH DUCHA HIGIENICA
RP REGISTRO DE PRESSAQO
RG REGISTRO DE GAVETA
TL TORNEIRA DE PRESSAO @3/4" PARA LIMPEZA A 50cm DO PISO
TJ TORNEIRA DE PRESSAQ @3/4" PARA JARDIM A 50cm DO PISO
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
VCA VASO COM CAIXA ACOPLADA

INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

NOTAS:
AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUICAO E DAS LINHAS DE
SUCCAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;

O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
(CONFORME NBRM5626/ABNT);

OS REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

1.

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h¥h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE

DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m3h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.

FABRICAGAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTAGAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA;
A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NIiVEL DO TERREO;

O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 15.000

LITROS (NIVEL 01) E 10.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA,;
O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

TODA FURAGCAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO

FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTACOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;
PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEGAS COM BUCHA DE LATAO;

TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;
LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA,;

CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUGAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

0S REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;

TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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NBR 7229/1993

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 DISTANCIAS MINIMAS

0S TANQUES SEPTICOS DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTES DISTANCIAS
HORIZONTAIS MINIMAS:

A) 1,50 M DE CONSTRUGOES, LIMITES DE TERRENO, SUMIDOUROS, VALAS DE
INFILTRACAO E RAMAL PREDIAL DE AGUA;

B) 3,0 M DE ARVORES E DE QUALQUER PONTO DE REDE PUBLICA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA;

C) 15,0 M DE POGOS FREATICOS E DE CORPOS DE AGUA DE QUALQUER
NATUREZA.

NOTA: AS DISTANCIAS MINIMAS SAO COMPUTADAS A PARTIR DA FACE
EXTERNA MAIS PROXIMA AOS ELEMENTOS CONSIDERADOS.
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COLCHAO DE BRITA 7 SEGUINTES INFORMAGCOES, GRAVADAS DE FORMA INDELEVEL, EM LUGAR

~ VISIVEL:

VALA DE _Z_H__||_|W>O>O A) IDENTIFICAGAO: NOME DO FABRICANTE OU CONSTRUTOR E DATA DE
FABRICAGAO;

B) TANQUE DIMENSIONADO CONFORME A NBR 7229;

C) TEMPERATURA DE REFERENCIA: CONFORME O CRITERIO DE
DIMENSIONAMENTO ADOTADO; INDICAGAO DA FAIXA DE TEMPERATURA

7 FOSSA SEPTICA FILTRO ANAEROBICO 7 SUMIDOURO

AMBIENTE. PARA TANQUES DIMENSIONADOS PARA CONDIGOES MAIS

OO ml_l m =>>= RIGOROSAS (T £ 100C), INDICAR "TODAS";

h. ESCALA: 1/50 6 INSPECAO

6.1 VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DOS TANQUES

6.1.1 ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, O TANQUE SEPTICO DEVE SER
SUBMETIDO AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, REALIZADO APOS ELE TER SIDO
SATURADO POR NO MINIMO 24 H.

6.1.2 A ESTANQUEIDADE E MEDIDA PELA VARIAGAO DO NIVEL DE AGUA, APOS
PREENCHIMENTO, ATE A ALTURA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAIDA,
DECORRIDAS 12 H. SE A VARIAGAO FOR SUPERIOR A 3% DA ALTURA UTIL, A
ESTANQUEIDADE E INSUFICIENTE, DEVENDO-SE PROCEDER A CORREGAO DE

TRINCAS, FISSURAS OU JUNTAS. APOS A CORREGAO, NOVO ENSAIO DEVE SER
REALIZADO.
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1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS 5. AS TUBULACOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REVORCADA, 6. OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " CI's" E "PV's" DEVERAO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRICAO O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO; COORDENAGAO
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL; 11. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS; CGEST - Coordenagéo PLANTA BAIXA
) REFORCADA, COM ANEL DE BORRACHA; 7.  OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " €I's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS " PV's" DEVERAO 12. ONDE HOUVER TUBULACOES DE SERIE REFORCADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL; Geral de Infraestrutura
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; 13. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; Educacional
) o_>_<_qu0m 2 9100 mm; \ 8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; 14. A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUGCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
3. TODA TUBULACAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; 9. AS COTAS DOS GREIDES NAS " CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES 15. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS: _
4. NAS TUBULACOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE NATURAIS DO TERRENO, ANTES DA EXECUCAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; 16. PARA INSTALAR LOUCAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA; REVISAO ESCALA PRANCHA
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE 10. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A 17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA: R.00 INDICADA
TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS 18. NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS FORMATO DATA EMISSAO 01/05
765 mm x 594 mm NOVEMBROY/ 2012
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NIPLE 1/2" NPT 30D
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REGULADOR DE 2° ESTAGIO
INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO

DETALHE "B"

h. SEM ESCALA

OBSERVACOES GERAIS:

01- A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS
COMO: RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E

OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR,;

02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO E

DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);

03 - PARA INTERLIGAGAO COM FLEXIVEL DE AGO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE SER DE 80

CENTIMETROS.

04 - NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NIVEL SUPERIOR AO

PISO CIRCUNDANTE.

06 - A TUBULAGAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, CAIXAS
PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;

07 - A TUBULAGAO QUANDO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM APLICAGAO DE UM PRODUTO ANTICORROSIVO,

EXCETO QUANDO UTILIZAR MATERIAL DE COBRE;

08 - A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS

DE ATERRAMENTO,;

09 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES

DIZERES: "PERIGO - INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR" ;
10 - E VEDADA A LOCALIZAGAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTAGIO NA ANTECAMARA E/OU
NAS ESCADAS DE EMERGENCIA;

11 - AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS

DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES.

12 - A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA.
13 - A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA EM
FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO

COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm
14 - SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3

15 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL OBEDECEM AO AFASTAMENTO DE 3M DE IGNIGAO (INCLUSIVE VEICULOS) E
DE RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO DE ACORDO COM O ITEM 4.2.4 DA NT 05/2000-CBMDF E O ITEM 4.13 DA NBR 13523

DA ABNT;

17 - A CANALIZAGAO DE DISTRIBUIGAO DE GLP NAO PASSA EM LOCAL SEM VENTILAGAO QUE POSSAM OCASIONAR, EM

CASO DE VAZAMENTO, UM ACUMULO DE GAS, ACARRENTANDO ALTO RISCO DE EXPLOSAO, DE ACORDO COM O ITEM
4.2.5 DA NT 05/2000-CBMDF

18 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE
INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM OS ITENS 4.14 E 4.15 DA NBR 13523 DA ABNT;

19 - TODA TUBULAGAO EMBUTIDA DEVERA SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE CONCRETO.
20 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESSOES DE TRABALHO

REDE PRIMARIA - ENTRE REGULADORES DE 1° E 2° ESTAGIO = 150 kPa
REDE SECUNDARIA - APOS REGULADORES DE 2° ESTAGIO = 5 kPa
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